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locale compressori
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 cella frigo n° 10

CELLA    -18°C

 cella frigo n° 9

montacarichi Cella affumicata
n° 5
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H=3,00 m
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H=3,00 m

cisterna acqua per VV.F.
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vasca di accumulo acqua gelida

centrale impianto
di refrigerazione

serbatoio recupero
calore

centrale idrica

Cella frigo n° 1
H=3,00 m

zona filtro celle
H=4,43 m

affumicatoio
n. 2
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 1

vasca interrata per impianto di
smaltimento acque piovane

disoliatore + dissabbiatore

AQP

Pozzetto di ispezione

Pozzetto sifonato

vasca interrata
impianto di
depurazione

1

Fogna pubblica

0 5 10 m

colonne discendenti scarichi
acque da depurare raccoglitori
piano terra

Serbatoio acque
depurate

Pozzetto sifonato
scarico servizi igienici

Fogna pubblica
Pozzetto sifonato

Fogna bianca pubblica

locale confezionamento prodotti asciutti
H=4,43 m
sup. utile 49,60 mq
r.a. > 1/8(49,60mq) = 6,20 mq
sup. finestrata: (5,40+0,87)mx1,00m= 6,27 mq > 6,20 mq

affumicatoio
n. 2

confezionatrici
orizzontali

sistema di
pesatura

lava stivaliconfezionatrici

confezionatrici
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ASL-2

PIANO INTERRATO
- PIANTA SCARICHI ACQUE
- LAYOUT ATTREZZATURE
- PUNTI PRELIEVO ANALISI ACQUA POTABILE
La presente planimetria è conforme al progetto di cui al
P.A.U. n. 11 del 17/05/2017.

Tav.

OGGETTO:

C O M U N E  D I  S A N T E R A M O  I N  C O L L E
Provincia di Bari

1 : 100Scala:Data: gennaio 2021

1 LOCALE COMANDI DEPURATORE

AQP

RACCOGLITORI

POZZETTI

GRIGLIE

CONTATORE Acquedotto matr. 00001174

LEGENDA 

LINEA SCARICHI ACQUE DA DEPURARE

LINEA SCARICHI SERVIZI IGIENICI

LINEA SCARICHI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

PUNTO PRELIEVO ANALISI ACQUA POTABILE1

PUNTO PRELIEVO ANALISI ACQUA POTABILE

PUNTO PRELIEVO ANALISI ACQUA POTABILE

PUNTO PRELIEVO ANALISI ACQUA POTABILE

PUNTO PRELIEVO ANALISI ACQUA POTABILE

2

3

4

5

1 2

3

4

5

ABBATTITORE DI
TEMPERATURA
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ZONA CARICO

produzione ricotta
produzione burro

produzione scamorza

produzione mozzarella

confezionamento imballaggio

pastorizzazione
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P= 14%

AQP

1

colonne discendenti al piano
interrato scarichi

Pozzetto di ispezione

Pozzetto sifonato
Fogna pubblica

vasca interrata
impianto di
depurazione

Serbatoio acque
depurate

vasca interrata per impianto di
smaltimento acque piovane

disoliatore + dissabbiatore

Pozzetto sifonato
scarico servizi igienici

Fogna pubblica
Fogna bianca pubblica

Pozzetto sifonato
Nord 0 5 10 m

lava stivali

ASL-1

PIANO TERRA
- PIANTA SCARICHI ACQUE
- PERCORSI LATTO-DOTTO E SIERO-DOTTO
- LAYOUT ATTREZZATURE
- PUNTI PRELIEVO ANALISI ACQUA POTABILE
La presente planimetria è conforme al progetto di cui al
P.A.U. n. 11 del 17/05/2017.

Tav.

OGGETTO:

C O M U N E  D I  S A N T E R A M O  I N  C O L L E
Provincia di Bari

1 : 100Scala:Data: giugno 2022

Cella frigo 

Ricevimento latte

zo
na
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tu

ra

Cella frigo Cella frigo 

1 - POLIVALENTI
2 - SERBATOIO SIERO MAGRO
3 - SERBATOIO SIERO GRASSO
4 - POLIVALENTE FORMAGGI FRESCHI
5 - SCREMATRICE
6 - SCREMATRICE
7 - ZANGOLA
8 - MACCHINA MASCARPONE
9 - DOPPI DONDI PER PRODUZIONE RICOTTA

10 - FILATRICE
11 - SERBATOIO STOCCAGGIO  LATTE
12 - SERBATOIO STOCCAGGIO ACQUA POTABILE
13 - CARICATORE CAGLIATA

LEGENDA MACCHINARI
14 - FILATRICE
15 - FORMATRICE
16 - TAGLIAPASTA
17 - CARRELLO SGRONDO CAGLIATA
18 - CARRELLO PRODOTTI SALAMOIA
19 - IMPIANTO LAVAGGIO CIP
20 - CONFEZIONATRICE SEMIAUTOMATICA
21 - CONFEZIONATRICE AUTOMATICA
22 - CONFEZIONATRICE ROTATIVA
23 - CONFEZIONATRICE ORIZZONTALE
24 - LAVASTIVALI
25 - GRUPPO AUTOMATICO DI SALAMOIA
26 - SANIFICATORE MANI

27 - LAVACASSETTE/FUSCELLI/UTENSILERIE
28 - CENTRALINA PER IMPIANTO LAVAGGIO A SCHIUMA
29 - SATELLITI PER IMPIANTO LAVAGGIO A SCHIUMA
30 - QUADRO ELETTRICO LABORATORIO DI PRODUZIONE
31 - PASTORIZZATORE
32 - PRERISCALDATORE
33 - PASTORIZZAZIONE LIQUIDO DI GOVERNO
34 - SERBATOIO PER LIQUIDO DI GOVERNO
35 - FERMENTIERE PER PREPARAZIONE FERMENTI
36 - PREPARATORI DI ACQUA CALDA
37 - TINI DI CAGLIATURA
38 - CONDENSATORI PER IMPIANTO REFRIGERAZIONE
39 - CARRELLI RAFFREDDAMENTO

40 - MACCHINE CONFEZIONATRICI BURRATE
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RACCOGLITORI
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GRIGLIE

CONTATORE Acquedotto matr. 00001174

LEGENDA 

LINEA SCARICHI ACQUE DA DEPURARE

LINEA SCARICHI SERVIZI IGIENICI

LINEA SCARICHI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

PERCORSO LATTO-DOTTO

PUNTO PRELIEVO ANALISI ACQUA POTABILEa
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PERCORSO SIERO-DOTTO

f

g

Aspirazione forzata

Ingresso
dipendenti in
lavorazione

Ingresso
dipendenti

Acqua potabile 

confezionamento

lavabo con sterilizzatore
per coltelli

PUNTO PRELIEVO ANALISI ACQUA POTABILE

PUNTO PRELIEVO ANALISI ACQUA POTABILE

PUNTO PRELIEVO ANALISI ACQUA POTABILE

PUNTO PRELIEVO ANALISI ACQUA POTABILE

PUNTO PRELIEVO ANALISI ACQUA POTABILE

PUNTO PRELIEVO ANALISI ACQUA POTABILE


